
Serie	5000
Beschreibung
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Der	Deflector der	Serie	5000	kommt	zum	Einsatz	wenn	Switche,	die	Ihre	Zuluft	an	der	Front	beziehen,	im	Kaltgang nach	hinten	verbaut	sind.	Das	
Stutzenblech ist	in	der	Tiefe	variabel	zu	verstellen.	Zusätzlich	befinden	sich	zwei	Ausgänge	für	die	Netzverkabelung	am	Deflector.
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1. Mount the switch. 
2. Mount the air duct (Serie 5000) 
3. Push out the inside of air duct, 

to the switch. 
4. Adjust the power cord (make ‘U’ 

loop) to guide threw the 
opening - 

1.2 mount the stabilization plate, to the 
internal part of the air duct. 

1.1 mount the closing plate if 
opening is not used. 
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5. When there is many network cables connected – 
then inside part of the air duct can be turned 
180grad and brushes inserted, to seal the area. 
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